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Vefejné projednani navrhu UP Olomouc

" Obec: Olomouc

K. -p.t: DroZdin, Holice u Olomouce, Chomoutov, Svaty Kopeéek, Lo¥ov, Nedvézi u Olomouce , Nemilany,

Clomouc-mésto , Klasterni Hradisko , Lazce , Hejéin , Nefedin , Nova Ulice, Povel , Nové Sady u Olomo
Vaie znatka:  SMOL/010945/2013/0KR/UPA/Gal

Stavebnfk: Neuvedeno
Ugel stanoviska:  Uzemni planovaci informace

Obdrzeli jsme Vase oznameni ve véci vefejného projednéni navrhu UP Olomouc. K tormuto sdélujeme ndsledujic
stanovisko,

Sledované Uzemi je plynofikovano STL a NTL plynovody z VTL a STL RS. Sledovanym Uzemim rovnéZ prochézii VTL
plynovody. Tato plynarenska zafizeni, véetné jejich prislusenstvi, jsou soucasti distribu¢ni soustavy plynu.

V dzemnim pldnu pozadujeme:

1. respektovat stavajici plynérenska zafizenl vetné jejich ochrannych a bezpegnostnich pasem v souladu se
zakonem ¢. 458/2000 Sh., ve znéni pozdéjsich pfedpish, energetickym zdkonem.

- ochranné a bezpeénostnl pasmo VTL plynovodu v rozsahu: viz pfiloha &. 1

- bezpeénostni pasmo VTL regulaéni stanice v rozsahu 10 m

- ochranné pasmo plynovodi a technologickych objekti €inf 4 m na obé strany od padorysu plynovodu

- ochranné pasmo STL plynovod( a NTL plynovod( v zastavéném tdzemi obce &ini 1 m na obé strany od pldorysu
plynovodu;

2. zakreslit plynarensk zafizeni v aktualnim stavu a rovnéz navrh novych PZ v detailech ¢asti UP.

K zaslané dokumentaci mame tyto pripominky:
Bez pfipominek.

Pfipadné pfeloZky stavajicich PZ se fedi dle § 70 zakona &. 458/2000 Sb. v platném znéni.
Pfi fedeni Gzemniho plénu je nezbytné dodrzet:-

a} v ochranném pasmu zejména:

- lze miZe byt realizovidna b&Zna zemédélska Einnost bez omezeni (neporuiit orientacnf sloupky a estatni piipadnd
nadzemnl zaflzen( na trase);

- Je nutno kefe, nizkokofenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na kazdou stranu;

- je nutno hlubokokofenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovedu na kazdou stranu;

-v ochranném péasmu 4 m musi ziistat volné pfistupny zeleny pas;

- oploceni pozemku, stavbu parkoviité apod. urnistit mimo ochranné pasmo;

b) v bezpetnostnim pdsmu zejména:

- vystavbu objekt( provadét mimo bezpetnostni pasmo, mimo otevienych staveb napf.
parkovisté nebo skladové oteviené plochy;
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- sklady hoflavin, erpaci stanice PHM apod. umistit mimo bezpeénostni pasmo;

c) déle:

- styk naeho zafizeni se stavbou jinych inZenyrskych siti fedit zasadné dle (SN EN 1594;

- pfejezdy na staveniité pies VTL plynovod zdsadné zabezpeéit silnignimi panely;

- v zajmoveé lokalité se nachazi stanice katodové ochrany {SKAO), kters je soutést plynovodu. Pro anodového
uzemnéni {AU) tohoto zafizenl je nutné dodrzet ochranné pasmo (TPG 920 25) 100m, vrtana anoda 40m. Pro
elektricky kabel 1 m. Skuteéné pasmo ovlivnéné AU |ze pFesnégji uréit na zakladé zmé&Fenf rezistivity pady a
zhodnocenim dlouhodobéha proudového odbéru. Toto méfeni provede a vyhodnoti na naklady investora tsek
spravy DS.

Data pro obce s roziifenou plsobnosti jsou k dispozici na adrese: http://portal.geostore.cz/uap (pouze plynovody
bez technickych Gdaj).
Adresa pro poZadavek exportu aktuéinich dat {s vybranymi technickymi adajt): gis@rwe-simp.cz

Toto vyjadieni nenahrazuje souhlas s pfipadnou plynofikaci - zérukou dedavky zemniho plynu je bud uzaviena
" "Smlouva o pfipojen( k distribuéni soustavé” (v piipadé vzniku 1 odb&mého mista) nebo uzaviena "Smlouva o
podminkach napojeni, o spolupraci a souinnosti pfi realizad plyndrenského zaflzenl a o smlouvé budouci kupni™ {v
pfipadé vzniku vice odbérnych mist}. Pro podani Zadosti o vyhotoveni téchto smluv mzZete vyuZit nasledujici
odkaz: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/

Pro jakékoliv stavebni price v bezpeZnostnim pasmu VTL plynovodu je nutno se obratit na RWE Distribugn{ siuby -
odbor operativni spravy siti a vyZadat si pisemny souhlas.

Stanoviske vychézi ze znalosti soudasného a budoucdiho stavu plynarenskych siti SMP Net, s.r.o., platnych k datu

vydani tohoto stanoviska.

Pfi respektovani uvedenych podminek s navrhem Gzemniho pldnu souhlasime.

Za spravnost a (iplnost dokumentace predlozené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pripadna dalii stanoviska k jinym castem stavby.

V pfipadé dal3i korespondence nebo jedndni {napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5000740854 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55.

r.o.
gMP Net, &
Ing. David Cvalin homopelnt 2314138 <
technik strategie sfti 702 00 0_?7 uasgaada "
odbor strategie siti pic CZ2

RWE GasNet, s.r.o.

david.cvalin@rwe.cz

Pilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni
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Priloha: Ol nf zikres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha Je nedilnou sougdst! stanoviska &. 5000740854 Z¢ dne 31.01.2013.

Provozovatel DS: RWE GasNet, sx.0,; Stavebnik: Neuvedeno. Ki.: Dro2din  Hollce u Olomouce , Chameoutoy, Svaty Kopedek , Lokov , Nedvézl u Olomouce, Nemilany, Olomouc-mésto, Klastern[ Hradiske, Lazce,
HejEin , Nefediny Nova Ulice, Povel , Nové Sady u Olamo.

S1RAKA OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNICH PASEM VTL PLYNOVODU DO 40 bar (m)
Datum
uvedeni
plynovoda
do
Druh pasma |provozu* DN
>100 »300 >500
<100 <250 300 <500 <700 >700
OCHRANNE 4 4 4 4 4 4
do
BEZPECNOSTNI |03.07.09 15 20 40 " an 40 40
od
BEZPECNOSTNI |04.07.09 10 20 20 30 45 65

* pfesn4 formulace § 68 a § 69 ve smyslu zikona 458/20008b.
zejména ve zn&ni z&kona 158/2009Sb.

Legenda:
r——— linle : -
——— | NTL{ STL{ VTLY - ochranng R — kabel
zafizenl prolikorozni
L ochrany
plynovadu
—— nefunk@ni e kabel mimrmimame lanodové zemnénl
. . stanice katodové

- vystavba ——————m elektropfipojka @ achrany )

; ragulaénl .

stanice
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Pilloha: QOrientaini zikees plyndrenského zaflzenl, Tato piiloha je nedilnou soudésti stanoviska & 5000740854 ze dne 31.01.2013.

Provozovatel DS RWE GasNet, s.r.0; Stavebnik: Neuvedene, K. : DroZdin , Holice u Olomouce , Chamoutov , Svatj KopeZek, Loov, Nedvézl u Olomouce , Nemilany , Olomeuc-méste, Klastern( Hradlsko, Lazce,
Hejéin , NeFedin , Nova Ulice, Povel , Nové Sady u Olomo.

Legenda:
— linla ]
——— |NTLISTLVTL | mimimimimn ochranné _ kabel
zafizeni prolikoroznl

E v— VVTL ochrany
' plynovodu

D nefunk&nl _ kabel myvmrmimsmn anodové uzemnEnl|

. . stanice katodové
e vystavba | —me elektropfipojka @ achrany
rogula&ni v
stanice




